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CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE PRONTO
ALL’US0

mod. CATU
PER TUBAZIONI

Cavo scaldante 

Cavo di alimentazione 

Termostato 

Spina Schuko 

Chiusura di testa 
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NORMATIVE E OMOLOGAZIONI DI RIFERIMENTO
- 

- Conformità alla DIRETTIVA 2006/95/CEE

1 2 3 4

5

Fissare il cavo scaldante con nastro adesivo ad una distanza di 25-35cm (5). Stendere linearemente fino a tubazione DN40 (5),  spiralato per bazioni da DN40 a DN80 (6,7).
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


